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Ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН) представляет собой структу-
ру легированных кристаллов оксида цинка ZnO и полупроводниковых барьеров из 
окислов других металлов. Вольтамперная характеристика ОПН, представленная на 
рис. 1 [1, с. 14], обладает такой нелинейностью, что при увеличении напряжения в 
два раза, ток через ОПН возрастает на несколько порядков. 
 
Рис. 1. Вольтамперная характеристика варисторов 
Этот факт позволяет применять ОПН для ограничения перенапряжений, возни-
кающих в электрических сетях. Для оценки эффективности различных способов ог-
раничения перенапряжений, мест установки ОПН, требуется математическое моде-
лирование процессов, связанных с работой ОПН. 
До настоящего времени нет теории представления энергетической зоной струк-
туры ОПН. Кроме того, сложная природа многих процессов, протекающих в ОПН, 
делает весьма затруднительным их аналитическое описание. Моделирование ОПН 
зачастую сводится к математическому описанию вольтамперной характеристики 
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где i и u – мгновенные значения тока и напряжения; refU  – пороговое значение на-
пряжения; refI  – величина тока устройства при значении напряжения, равном поро-
говому;  , k  – показатель степени и коэффициент, определяющий нелинейность 
вольтамперной характеристики варистора. 
При использовании такой модели ОПН результаты расчетов оказываются несо-
измеримы с натуральными показаниями, уровни перенапряжений по модели оказы-
ваются ниже, чем уровни перенапряжений, полученные при эксперименте. Естест-
венно, из-за этого могут возникать неправильные решения по поводу выбора и экс-
плуатации ОПН. Для избежания этого необходимо разработать модель ОПН, которая 
как можно точнее могла бы описать работу реального ОПН. 
В предлагаемой модели ОПН будут учитываться не только статическая характе-
ристика (рис. 1), но и динамические свойства. Для определения динамических харак-
теристик был поставлен ряд опытов над ОПН разного класса. Было выяснено, что в 
модель ОПН необходимо ввести ряд дополнений: 
1) инерционность работы; 
2) тепловое действие тока; 
3) физическое разрушение. 
Структурная схема динамической модели ОПН представлена на рис. 2. 
 
Рис. 2. Структурная схема модели ограничителя перенапряжения нелинейного 
Блок 1 (АЗ) – апериодическое звено, реализует инерционность работы. Блок 2 
(АВАХ) – аппроксимация статической ВАХ ОПН, определяет ток ОПН по закону, 
описанному (1). Блок 3 (БОТ) – блок определения температуры ОПН, определяет и 
по обратной связи корректирует изменение ВАХ ОПН с учетом расчетных темпера-
тур, определяющих изменение удельной проводимости варистора. Блок 4 (БР) – блок 
разрушения, моделирует разрушение ОПН по критерию превышения температуры Т. 
Блок 5 (БУСНР) – блок управления сопротивлением резистора, изменяет сопротив-
ление резистора посредством управляющего сигнала тока. Блок ИП является источ-
ником напряжения Uвх заданной частоты и амплитуды со своим внутренним сопро-
тивлением. 
Инерционность работы 
В ходе проведения опытов были зафиксированы рабочие характеристики (ос-
циллограммы) тока и напряжения ОПН. Для рабочих частот (50 Гц) проведены из-
мерения по ограничению приложенного напряжения для ОПН 0,4 и 10 кВ. На рис. 3 
приведены осциллограммы напряжения и тока: а) для ОПН 0,4 УХЛ1; б) для ОПН 10 
КР УХЛ. При рабочей частоте 50 Гц происходит полный срез поданного напряже-
ния, превышающего значение уровня ограничения. Из осциллограммы видно, что 
скорость нарастания тока ОПН значительно меньше, чем скорость спада, как для по-
ложительной, так и для отрицательной полуволн. Это позволяет сделать вывод о 
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том, что моделирование ОПН следует выполнять с учетом его динамических 
свойств. 
U, B I, A U, B I, A
 
a)       б) 
Рис. 3. Осциллограммы напряжения и тока:  
а – для ОПН 0,4 УХЛ1; б – для ОПН 10 КР УХЛ 
Для определения постоянной времени запаздывания срабатывания были выпол-
нены экспериментальные исследования ОПН 0,4 при воздействии на него напряже-
нием 3 кВ с частотой сигнала 3,3 кГц. На рис. 4 приведена осциллограмма напряже-
ния на ОПН. Из осциллограммы полупериода напряжения на ОПН 0,4 УХЛ видно, 
что время задержки включения ОПН в проводящее состояние равно tз (рис. 4). 
 
Рис. 4. Осциллограмма напряжения на ОПН 0,4 УХЛ, амплитуда сигнала 2,7 кВ,  
частота 3,3 кГц  
В электрических сетях 6–10 кВ частыми аварийными режимами 80 % являются 
короткие однофазные замыкания, которые сопровождаются перенапряжениями с 
присутствием высших гармоник. Частота свободных составляющих переходного 
процесса обычно находится в диапазоне 500–6000 Гц. Поэтому был проведен экспе-
римент работы ОПН 0,4 под действием напряжения частотой основной гармоники 
50 Гц (Um50 = 900 В) и наложенной гармоники 3800 Гц (Um3800 = 2000 В), Uref – уро-
вень ограничения ОПН (рис. 5).  
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Из осциллограмм, приведенных на рис. 5, видно, что на значительной части пе-
риода мгновенное значение напряжения превышает уровень ограничения Uref, но фак-
тическое ограничение напряжения на ОПН происходит на небольшом отрезке. Это 
может быть объяснено запаздыванием срабатывания ОПН (инерционность работы). 
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Рис. 5. Осциллограммы напряжения  и тока ОПН 0,4 при приложенном напряжении   
50 Гц основной гармоники и 3,8 кГц наложенной 
Моделировать запаздывание работы ОПН целесообразно апериодическим зве-









  (2) 
где u2(t) – реакция воздействия апериодического звена (выходная величина); u1(t) – 
управляющее воздействие на апериодическое звено (входная величина);   – посто-
янная времени, мкс; K – коэффициент пропорциональности между входной и выход-
ной величинами (коэффициент усиления равен 1). 
Для построения амплитудно-фазо-частотной характеристики звена воспользуем-
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fA  (4) 
Постоянную времени   можно определить исходя из экспериментальных данных.  
Зная время задержки tз, можно определить .  При воздействии на апериодиче-
ское звено гармоническим сигналом u1(t) на выходе получим u2(t) (рис. 6). 
Если предположить, что u1(t) – это функция, описывающая перенапряжение, 
u2(t) – функция управления срабатывания, полученного после прохождения аперио-
дического звена, то значение Uref указывает на уровень ограничения напряжения u1(t) 
по закону (1), но только в тот момент, когда функция u2(t) достигает значения Uref, 
этот момент указан на рис. 6 точкой А. Время tз можно назвать временем запаздыва-
ния срабатывания ОПН, или временем действия остающегося напряжения за полпе-























Рис. 6. Графики, поясняющие работу модели запаздывания срабатывания ограничителя 
перенапряжения нелинейного 
Если амплитудно-частотная характеристика апериодического звена определяет-
ся, как (4), то амплитудное значение 2mU  функции u2(t) можно определить выраже-
нием (5): 
 ),(12 fAUU mm   (5) 
где 1mU  – амплитуда функции u1(t), В. 




2c1з tttt   (6) 
где t1 – время действия напряжения, которое описывает функция u1(t), равная порогу 
срабатывания ОПН Uref, с; t  – разница времен t1 и t2, с; tc – время среза вспомога-
тельной функции u2(t) при пороге срабатывания Uref, с. 
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co ttt   (7) 
где tо – время ограничения ОПН (импульса), с. 
Особенность функции u2(t) заключена в том, что ее амплитуда Um2 при любой 
частоте лежит на спаде функции u1(t). 
Получено следующее выражение, устанавливающее зависимость tз от значений 

























































ref  (8) 
где f  – частота исследуемого сигнала, Гц. 
Для ОПН 0,4 получено значение постоянной времени для апериодического звена 
 120 мкс, при следующих условиях: tз = 75 мкс, Uref = 750 В, Um1 = 3 кВ, 
f  = 3300 Гц (рис. 4, 6). 
При моделировании ОПН различных типов в частотном диапазоне 50–6000 Гц 
расчетные значения   находились в диапазоне 120–160 мкс. На рис. 9 показаны рас-
четные осциллограммы тока и напряжения на ОПН 0,4 УХЛ при воздействии на него 
напряжением 3 кВ, частотой 3,3 кГц. 
Тепловое действие тока. Тепловая модель ОПН  
Исходя из поставленных опытов определения температуры поверхности рабочей 
части ОПН (варистора), были сняты осциллограммы температура – время, темпера-
тура – сопротивление (рис. 7). 
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Рис. 7. Осциллограммы температурных зависимостей времени и сопротивления  
ограничителя перенапряжения нелинейного 
Выбор ОПН производится по двум главным параметрам. Один из них – длитель-
но-допустимое рабочее напряжение Uс, при котором ОПН будет работать надежно и 
устойчиво много лет. Другой – способность поглощения энергии тока разряда. 
Поскольку ОПН не имеют искровых промежутков, блоки варисторов в них под-
вергаются постоянному воздействию напряжения сети. В нормальных эксплуатаци-
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онных условиях на емкостной ток ОПН накладывается очень небольшая активная 
составляющая. 
Эта активная составляющая, проходящая через ОПН, приводит к выделению 
энергии и незначительному повышению его температуры относительно температуры 
окружающего воздуха. Когда напряжение повышается, активная составляющая тока 
в резисторах и выделение энергии быстро растет. Однако благодаря своей массе 
ОПН не разрушается мгновенно, а только нагревается до определенной степени.  
Если величина и длительность перенапряжения ниже определенных величин, ОПН 
не будет поврежден. Допустимые величина и длительность воздействия перенапря-
жения промышленной частоты на ОПН до достижения термического разрушения 
приводятся в диаграммах с допустимыми временными перенапряжениями ОПН 
[4, c. 48], [5, c. 2]. 
Внутренние перенапряжения, наиболее опасные из которых возникают при от-
ключении кабельных линий и конденсаторных батарей, однофазных дуговых замы-
каний на землю, сопровождающихся перемежающейся дугой. Энергия W (Дж), кото-
рую должен поглощать ОПН в этих случаях, определяется емкостью ФC  кабеля (ба-
тареи конденсаторов) (мкФ), фазным напряжением сети mUФ  (амплитуда) (кВ), но-
минальным напряжением ОПН Uн (кВ) и следующим выражением [4, c. 29]: 






  Нm UUCW  (9) 
Полученные значения сравнивают с табличными данными, если энергетическая 
стойкость ОПН недостаточна, выбирают ОПН с более высоким Uс. При дуговых и 
коммутационных перенапряжениях на ОПН воздействует напряжение высокой час-
тоты, обуславливаемое параметрами схемы замещения сети. Частота свободных ко-
лебаний может быть равной 500–6000 Гц, значение которой зависит от параметров 
сети и причины внутреннего перенапряжения. Принимая во внимание запаздывание 
срабатывания ОПН, длительность и величину остающегося напряжения ОПН, мож-
но качественно и количественно оценить энерговыделение при внутренних перена-
пряжениях. На рис. 8 представлены расчетные осциллограммы напряжения, тока и 
энерговыделения в ОПН 0,4 УХЛ при импульсе напряжения с частотой 3300 Гц, ам-
плитудным значением 3 кВ. 
Из осциллограмм видно, что при остающемся напряжении 2,480 кВ на участке 
tз   75 мкс мгновенное значение напряжения превышает уровень ограничения Uref, 
но тепловыделение на данном участке практически отсутствует. 
Численными расчетами по методу конечных элементов было определено тепло-
вое поле испытуемого ОПН (рис. 9) с исходными данными таблице [3]. 
 
Теплофизические характеристики материалов  




[кДж/(кг  С)] 
Коэффициент теп-
лопроводности 




Фарфор 0,8 0,015 2,3 
Стеклопластик 0,67 0,07 2,3 
Оксид цинка  
(варисторы) 1,0475 3,99 5,7 
Воздух 1,0056 0,00026 1,225  10-3 
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Рис. 8. Расчетные осциллограммы напряжения, тока и энерговыделения в ОПН 0,4 УХЛ 
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270,5 310,7  
Рис. 9. Распределение температуры в ограничителе перенапряжений  
при температуре окружающей среды 25 С 
Температурное поле ОПН определяется численно путем решения дифференци-
ального уравнения теплового баланса, устанавливающего связь между пространствен-









  (10) 
где )(TC  – удельная теплоемкость; )(T  – коэффициент теплопроводности;  – 
плотность материала; ),,,( TtyxP  – удельное тепловыделение в материале с учетом 
теплоотдачи в окружающее пространство. 
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При решении (11) считаются известными начальные значения температур для всех 
областей и краевые условия на границе раздела ОПН и окружающего пространства. 
По результатам вычислений можно заключить, что в колонке ОПН температур-
ная нагрузка на варисторы распределена достаточно равномерно (рис. 8). Это объяс-
нятся тем, что избыточное локальное тепло вследствие высокой теплопроводности 
варисторной керамики эффективно распределяется по колонке варисторов. Равно-
мерное распределение температуры в пределах колонки варисторов является благо-
приятным фактором и позволяет при математическом описании блока 3 (рис. 2) при-
нять, что расчетная температура колонки варистора для всех точек является одина-
ковой. Поэтому при разработке динамической модели ОПН для получения быстро-
действующего алгоритма, тепловые процессы в варисторе рассчитываются без учета 
неравномерного распределения тепла в варисторной керамике. 
Для построения тепловой математической модели ОПН необходимы справочные 
данные изменения удельного сопротивления и теплоемкости оксида цинка ZnO [3].  
Текущее значение температуры ОПН и рассеиваемое количество теплоты в ок-










ras  (12) 
где F – площадь рассеяния;   – коэффициент теплопередачи; Т – текущее значение 
температуры ОПН; Qras – рассеиваемое количество теплоты в окружающую среду; 
Т0 – температура окружающей среды; 0TTT  , )(Tc  – зависимость удельной те-
плоемкости от температуры (рис. 9, а). 
Изменение удельной проводимости ОПН в динамической модели осуществляет-
ся корректировкой статической ВАХ (13) на коэффициент, равный изменению 





, соответствующий текущей темпе-
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 – коэффициент, равный изменению удельного сопротивле-
ния от температуры; i и u – мгновенные значения тока и напряжения; refU  – порого-
вое значение напряжения; refI  – величина тока устройства при значении напряже-
ния, равном пороговому; Т – температура ОПН; 321 ,, ccc iii  – пределы значения токов 
для определения нелинейных участков значения функции ),( Tiu , R – сопротивление 
ОПН после разрушения   10 МОм. 
Физическое разрушение  
Блок 4 (БР) (рис. 2). Предельная температура, при которой происходит разруше-
ние ОПН, принята равной 1000 К. При достижении критической температуры, как 
правило, происходит взрыв, сопротивление в месте установки ОПН в этом случае 
принимается равным 10 МОм.  
Выводы 
Исследование переходных процессов при моделировании перенапряжений в 
распределительных сетях с использованием статической модели ОПН недостаточно 
достоверны. Расчет таких моделей показывает пониженный уровень ограничения 
перенапряжений по сравнению с натуральным экспериментом. 
Опыты показали, что ОПН обладают инерционностью, т. е. постоянная времени 
перехода в состояние высокой проводимости для исследуемых варисторов состави-
ла 120–160 мкс. Этот факт объясняет причину высокого остающегося напряжения 
ОПН при ограничении внутренних перенапряжений в сети 6–10 кВ. 
Разработана динамическая модель ОПН, учитывающая инерционность его пере-
хода в проводящее состояние, а также температурные изменения физических пара-
метров варисторов (рис. 2). Инерционность перехода варистора в проводящее со-
стояние моделируется апериодическим звеном (2). Вольтамперная характеристика 
варистора и температурные изменения параметров описываются выражениями (12), 
(13). Применение динамической модели ОПН позволяет повысить достоверность ис-
следований внутренних перенапряжений в распределительных сетях и оптимизиро-
вать места установки, типы и параметры средств ограничения перенапряжений. 
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